AB&CO - TT BOILERS
Dampgenerator type DT AB& 0
Uddrag af Manual

TT BOILERS

Fadevandskvalitet

1. pH— veerdi 9.0-11.0

2. Hardhed total ©dH max. 0.1

3. Fosfat-indhold (P20x5) mg/L 10 — 40

4.  Sulfit-indhold (SO3)* mg/L Absolut min. 20
5. Ledningsevne 1S/cm Max. 3000

udblaesning ved hgj veerdi

* Hvis dampgeneratoren er ude af drift herunder weekender og ferier,
skal generatoren fyldes med vand der har en sulfit indhold pa
mellem 100 og 200 mg/I.

Fgdevandets udseende:

Altid klart, farvelgst og fri for urenheder og sveevestoffer.
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